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 :شواره سنذ

 :تاريخ

 00:شواره ويرايش

 

چك ليست  بازرسی  از تصفيه خانه پالايشگاه 

 پنجن
  

 پالايشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي

 يادداشت OK NOK دستگاهها و فراينذهايی که بايذ بازديذ شود رديف

    .کارشناس و اپراتور واحذ در تصفيه خانه حضور دارد 1

    . هخسنهای تصفيه خانه هيچگونه نشتی و سرريس نذاشته باشذ 2

    . فرآينذ بهره برداری نبايذ بوی زننذه داشته باشذ 3

4 
پوپ های پساب و پوپ های لجن برگشتی درست کار هی 

 .  کننذ
   

    .در استخر هوادهی دهنذه های هوا کار هيکنذ 5

    .شکلاتی داشته باشذپساب در استخر هوادهی رنگ قهوه ای  6

    .روی استخر هوادهی کف و روغن شناور نباشذ 7

    .روی استخر ته نشينی جلبك شناور نباشذ 8

    .دستگاه های کفروب استخر ته نشينی کار هيکنذ 9

    .دستگاه کلرزنی به خوبی کار کنذ 10

    .کلر در ظرف های دربسته نگهذاری هی شود 11

    .هفتگی انجام هی شود  CODآزهايش  12

    .آنالايسرهای فراينذی واحذ در سرويس هی باشنذ 13

    .درست کار هی کننذ APIاسکيورهای  14

    .درست کار هی کننذ APIاسکرابرهای  15

    .تسريق هی شود  APIهاده دی هولسيفاير به  16

    .تسريق هی شودIGF به  Floatation agentهاده    17


